
Разметка отверстий для установки 
ввода кабельного мембранного IEK /
Marking holes to install an IEK 
membrane cable entry

193

62

Ø
4 отв. / holes

9

Инструкция по монтажу / Installation instruction

TITAN ЩМП: Фланец кабельный /
TITAN Metal Enclosure With Mounting Panel 
Cable flange

M4x8

x4

Ввод кабельный
мембранный* /
Membrane 
cable entry*

* – приобретается отдельно / оptional

РН2
М = (2,5 ± 0,5) Н·m
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